
 
 

Stationsbericht/Anlagen der terranets bw 
"Durchführung der Arbeiten nach Arbeitsanweisung 3.1"

 

__________________________________________________________________________ 

Filterung - 1

__________________________________________________________________________ 

Regelung - 1

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Messung - 1

__________________________________________________________________________ 

Heizgasregelschiene - 1

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Ausdruck vom: 10.05.2022Bereich Netzservice, 

Name: Oberkochen Dialogname: OKO Maßnahme: Funktionsprüfung
Anlage gasfrei: ja Eingangsdruck: 38,0 bar

Filterdifferenzdruck: nein Flüssigkeitsstand:

SAV offen: ja SAV-Umgang zu:
SBV dicht: ja Verlustgaszählerstand: -

Anzeigegerät angesprochen: nein

Lärmpegelmessung (innerhalb): 71,0 dB(A) Messort: Reglerraum
Bemerkung:

Lärmpegelmessung (außerhalb): 41,0 dB(A) Messort: Standard (bei geschl. Türen 10m
entl. der Anlage)
Bemerkung:

Durchfluss Qb: 168 m³/h Durchfluss Qn: 1457 m³/h
Messdruck Pd: 7,5 bar Temperatur: 5,0 °C
Zählerart: TRZ TRZ geschmiert: ja
DKZ Ölstand ausreichend: Bemerkungen:

SAV offen: ja SAV-Umgang zu:
SBV dicht: ja Verlustgaszählerstand: -
Anzeigegerät angesprochen: nein

Heizgaszählerstand: 47435 m³



Telefonprobe: Disp.-Kunde;Disp.-TNBW

M1-Fernüberwachung -
Übertragungsweg BA geprüft: ja

Besondere Vorkommnisse, ausgeführte Arbeiten:

Kostenstelle: 234220
Betriebsanlage: Dn Kontrolleur: Exler;MDenzer;MMueller

Datum/Uhrzeit: 17.05.2021 13:19 Uhr Freigabe: 28.05.2021,  Sievering


